
DETALHE:SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA
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CORTE: ABRIGO

DETALHE: PLANTA BAIXA
BOMBA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

0,60 m

0,
90
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ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

               LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

   -SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
   -SISTEMA DE HIDRANTES

   -ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

               EM CASO DE EMERGÊNCIA:

SEGURANÇA:

   -EXTINTORES DE INCÊNDIO

               EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

   -BRIGADA DE INCÊNDIO

               LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

   -ALARME DE INCÊNDIO

M - 1
PLACA  DE SINALIZAÇÃO

SAÍDA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

AVISADOR SONORO 

Corrimão
Incombustível,
sem cantos
vivos e sem
arestas.

DETALHE DO GUARDA CORPO DA ESCADA
S/ESC.

DETALHE DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO
S/ESC.

Corrimão NPT-011-11
Guarda Corpo NPT-011-11
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DETALHE DA CENTRAL DE GLP 

PAREDE RESISTENTE AO FOGO TRFF - 2h

DETALHE - HIDRANTE DE RECALQUE

PORTA CORTA FOGO
mantenha fechada

Mesmo procedimento
do lado oposto

TIPO SIRENE

(PORTA)

FOLHA- 01/05 FOLHA- 02/02

FOLHA- 04/05

ISOMÉTRICO REDE DE HIDRANTES
SEM ESCALA

4

RESERVATÓRIO NÍVEL DO SOLO  = METÁLICO

BOMBA DE INCÊNDIO / RESERVATÓRIO

VAZÃO (Q) = 300 L/min    H-1 E H-2

POTÊNCIA APROX=  6.0 CV

H man = 36  m.c.a

VOLUME DA RESERVA DE INCÊNDIO (R.I)= 12 m³ 

TIPOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES OU MANGOTINHOS

Tipo Esguicho 
Regulável (DN)

Mangueiras de Incêndio
Comprimento

Interno Externo

Vazão mínima 
 no esguicho do
hidrante mais
desfavorável
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ILUMINAÇÃO EMERG. BALIZAMENTO
ILUMINAÇÃO EMERG. ACLARAMENTO
BATERIA P/ SISTEMA DE ILUM.EMERG.

ACESSO GUARNIÇÃO
ACESSO VTR  CBCB
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DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
DIREÇÃO DA SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO ALARME
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE ALARMESI
ST
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E 
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DETECTOR (SENSOR) DE FUMAÇA

C
B

BOMBA DE INCÊNDIO
RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES
REGISTRO DE RECALQUE 

ACIONADOR BI(TIPO LIGA E DESLIGA)

EXTINTOR PP04 20 BC
EXTINTOR AP 2A

TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
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CENTRAL DE GLP

ASSINATURAS:

FOLHA
05/05

PARA USO DO CBPMESP

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

BARRAGEM ANTI-PÂNICO

FOLHA- 05/05

AREAS(m2)

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO: 

CIDADE :             
OCUPAÇÃO: 

N.M
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ILUMINAÇÃO EMERG. BALIZAMENTO
ILUMINAÇÃO EMERG. ACLARAMENTO
BATERIA P/ SISTEMA DE ILUM.EMERG.
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CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO ALARME
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
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RESERVA DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES
REGISTRO DE RECALQUE 

ACIONADOR BI(TIPO LIGA E DESLIGA)

EXTINTOR PP04 20 BC
EXTINTOR AP 2A
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ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO: 

ASSINATURAS:

FOLHA
01/05

CIDADE :             

PARA USO DO CBPMESP

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

N.M

OCUPAÇÃO: 

AREAS(m2)

             RESP. TÉCNICO
JOÃO RENATO FERRAZ

            ENGENHEIRO CIVIL/ENG.SEG,TRABALHO 
                     CREA: 5069900983-SP

BARRAGEM ANTI-PÂNICO
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RECALQUE
TIPO COLUNA

FOLHA- 03/05

ILUMINAÇÃO EMERG. BALIZAMENTO
ILUMINAÇÃO EMERG. ACLARAMENTO
BATERIA P/ SISTEMA DE ILUM.EMERG.
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DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
DIREÇÃO DA SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
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BATERIA DO SISTEMA DE ALARMESI
ST

EM
A/

D
ET

EC
Ç

ÃO
 

E 
AL

AR
M

E

DETECTOR (SENSOR) DE FUMAÇA

C
B

BOMBA DE INCÊNDIO
RESERVA DE INCÊNDIO
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REGISTRO DE RECALQUE 

ACIONADOR BI(TIPO LIGA E DESLIGA)

EXTINTOR PP04 20 BC
EXTINTOR AP 2A
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ILUMINAÇÃO EMERG. BALIZAMENTO
ILUMINAÇÃO EMERG. ACLARAMENTO
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ART 28027230231112548

             RESP. TÉCNICO
JOÃO RENATO FERRAZ

            ENGENHEIRO CIVIL/ENG.SEG,TRABALHO 
                     CREA: 5069900983-SP

PROPRIETÁRIO
PREF.MUNIC.N.CANÃA PAULISTA

CNPJ: 65.711.954/0001-58

ART 28027230231112548

             RESP. TÉCNICO
JOÃO RENATO FERRAZ

            ENGENHEIRO CIVIL/ENG.SEG,TRABALHO 
                     CREA: 5069900983-SP

PROPRIETÁRIO
PREF.MUNIC.N.CANÃA PAULISTA

CNPJ: 65.711.954/0001-58

ART 28027230231112548

             RESP. TÉCNICO
JOÃO RENATO FERRAZ

            ENGENHEIRO CIVIL/ENG.SEG,TRABALHO 
                     CREA: 5069900983-SP

PROPRIETÁRIO
PREF.MUNIC.N.CANÃA PAULISTA

CNPJ: 65.711.954/0001-58
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JOÃO RENATO FERRAZ

            ENGENHEIRO CIVIL/ENG.SEG,TRABALHO 
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PROPRIETÁRIO
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CNPJ: 65.711.954/0001-58

ART 28027230231112548

             RESP. TÉCNICO
JOÃO RENATO FERRAZ
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PROPRIETÁRIO
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TIPO COLUNA
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NOTA:
AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DA QUADRA COBERTA SÃO DO TIPO BLOCOS
AUTÔNOMO LED, COM AUTONOMIA DE 03 HORAS, EQUIPADOS COM 2 FARÓIS
DIRECIONAIS COM FLUXO LUMINOSO DE 3.000 LÚMENS, MODELO FAE-LED2116
DA KBR OU EQUIVALENTE.

Área 47,61 m²

Área 79,04 m²

Área 47,61 m²Área 47,61 m²Área 47,61 m²Área 47,61 m²Área 47,61 m²
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RUA  06 Nº 580 - CENTRO
NOVA CANÃA PAULISTA - SP
(E-1) ESCOLAS EM GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA PAULISTA

TERREENO
ÁREA ABERTA (LIVRE)

ÁREA EDIFICADA

RUA  06 Nº 580 - CENTRO
NOVA CANÃA PAULISTA - SP
(E-1) ESCOLAS EM GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA PAULISTA

TERREENO
ÁREA ABERTA (LIVRE)

ÁREA EDIFICADA

RUA  06 Nº 580 - CENTRO
NOVA CANÃA PAULISTA - SP
(E-1) ESCOLAS EM GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA PAULISTA

TERREENO
ÁREA ABERTA (LIVRE)

ÁREA EDIFICADA

RUA  06 Nº 580 - CENTRO
NOVA CANÃA PAULISTA - SP
(E-1) ESCOLAS EM GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA PAULISTA

TERREENO
ÁREA ABERTA (LIVRE)
ÁREA EDIFICADA

RUA  06 Nº 580 - CENTRO
NOVA CANÃA PAULISTA - SP
(E-1) ESCOLAS EM GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANÃA PAULISTA

TERREENO
ÁREA ABERTA (LIVRE)
ÁREA EDIFICADA

5.175,00
2.569,27
2.605,73

5.175,00
2.569,27
2.605,73

5.175,00
2.569,27
2.605,73

5.175,00
2.569,27
2.605,73

5.175,00
2.569,27
2.605,73
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